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BAIXA TENSIO
ACTA D'INSPECCIO

Grupe Bureau Veritas Full nim.1de 3

ORGANISME DE CONTROL (OC) ]
Delegacié de BARCELONA, (SANT CUGAT DEL VALLES) Namero d'acta - 08/08/E29/0/475051
Adrega AV. CAN FATJO DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7

NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300 Num. d'expedient BT :  111832BA

En compliment dei Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) linspecior que
subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIO
ACTUAL” ies comprovacions i controls que estableixen la legislaci6 vigent, segons:

[X] Decret 2143/1573 (BOE 06.10.1973) ] REf"Ifm‘i',impo”a”t Vo |52 Inspecci6 periadica
ampliacio
RD §42/2002 (BOE 18.09.2002
" ( . ), . . - - Inspeccio inicial
Procediment ECA num. 608002 ] Procediment ECA ntim. 808009 [1 Nova instal-lacié [ prévia
~Pobladio; basiea i ey o e
VILADECANS AVDA. GAVA ESQ. AVDA. 4. TERRADELLAS
Nomis st et mel i s s elefonte-ma
- 917146700
GALP ENERGIA ESPANA, S.AU.
5999999999
IBBE ELECTRICIDAD, S.A. 08/890

ESTACIO DE SERVEI

FECSA 380/230 200 1 0,1

B-50205703
08/95528

Veure Informe reladiu als punts no satisfacloris
en pl/s filll/s seqilent/s

DEFICIENCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: | | TITULAR Codi 7] FAGULTATIU  Cod [7] INSTALLADOR  Cedi

01/04/2011

00/09/2004 -- -

: ‘QUALIFICACIO | DICTAMEN DE REV
La revisi6 ha estat realitzada per Iinspector que signa aquest dictamen, en totas les parts controlables i visibles de la instal-lacié.

A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal-Jacié mereix fa segilent qualificacid global pel que fa referéncia a la seguretat del

funcionament i al compliment de les disposicions reglamentaries més amunt esmentades:

_ 0. Sense defectes. La instal-lacio roman en servei normal [ | LINSPECTOR
QUALIFICACIO FAVORABLE: "5 i cies llous a ssmenar ol més aviat millor O] JAVI GUTIERREZ GONZALEZ
: . il Deficiéncies greus a esmenar abans de
QUALIFICACIO CONDICIONADA: &3 .o inicar a 1OC que s'ha realitzat l'esmena. b
” . - | 1 a N i v N iy FITma
QUALIFICACIO NEGATIVA: i11. Deficiéncies molt greus. La instal-lacié roman aturada [ | . —
i | Data emissio:
ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIO D'UNA COPIA D'AQUESTA ACTA CONFOR PER LOC
Pel titular: Per linstal-lador-mantenidor: . g
Grupo Bureau Veriias
Nom i s&gel _
Signat Signat CVEURE INSTRUGE JARRERE

NOTA: LES DADES | ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIO EXPRESSA D'AQUEST CRCGANISME DE CONTROL.




Més de 50 puniz d'atencid ECA, a on 'astendrem ampliament

Polgono industial La Av. Can Fatjs dsls
Franjs - Valportillo Aurons, 8- Parg. Empr.
Primera, 22-24, 2% A7 - Edzf Palausibaris -
28108 ALCOBENDAS - 08174 BANT CUGAT
M A D R | D DEL VALLES {Barcslona)
Tel. 802 354 454 Tel. 502 339 248
hitp:/fwww.eca.es e=mail; central@eca.es

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC
nom. 5191 de 08.08.2008), el TITULAR de la installacid a la qual fa referéncia aquesta acta, és
RESPONSABLE del seu 0s, conservacié i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat

reglamentaries | en concret esta obligat a:
1. EN LES ESMENES | REPARACIONS ORDENADES

Pendre fes mesures adients per tal gque es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes,
reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sollicitar a TORGANISME DE CONTROL, si
escau, les prorrogues necessaries per dur-les a terme).

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIO DE DEFICIENCIES

2.1 Qualificacié negativa

Si s'han detectat defectes critics (nivell lll} no podeu posar la instal-lacié en funcionament menire no
se sol'liciti a 'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aguest aixequi nova acta d'inspeccio.

2.2 Qualificacioé condicionada

Si s’han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini {nivell I}, haureu de trametre a
FOC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificacid d'esmena de
defectes.

Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incorrer en responsabilitats civils i
penals, sense perjudici de la sancié administrativa que se us pot imposar, prévia I'obertura d’'un
expedient sancionador.

2.3 Qualificacio favorable

Si s'han deteciat altres defectes (nivell 1}, us recomanem, per a una millor qualitat de la instalacid, que
ordeneu que s'esmenin com meés aviat millor, i sempre abans de la propera inspeccid periddica quan

aquesta sigui preceptiva.




Grupo Bureau Veritas

INFORME RELATIU ALS PUNTS

NO SATISFACTORIS
Fulin®2des

. N . - AVDA. GAVA ESQ. AVDA. J. TERRADELLAS
r o propietari : -
Titular © propieta GALP ENERGIA ESPANA, S A L. Adreca: HE501 VILADECANS
Nirmero de Facta: ;08/08/E29/0/475051 L'inspectcr: JAVI GUTIERREZ GONZALEZ
Num. d'expedient BT:  111832BA
Num. dexpedient : Signat Data:
011 ElI CGD no puede abrirse correctamente puesio que hay una caja I Reparacio 6 Mesos
fuerte que lo impiede
0.1.2 Il Reparacié 6 Mesos
En CGD insuficiente alumbrado
0.7.16 Il Reparacid & Mesos
La conexién del horno se realiza fuera de una caja de conexiones
07.18 Convivencla de datos y tension en la misma canal sin separacion bajo I Reparacit 6 Mesos
el botiquin en planta baja.
0.10.1 Il Reparacio & Mesos
Toma de corriente en oficina sobrecargada
CRLLRL (- el'subcuadro bar las mangueras no se encuentran carrectamente I Reparacié 6 Mesos
canalizadas
0121 En CGD el circuito punte favado tiene el PIA con las caracteristicas no I Reparacio 6 Mesos
legibles
0.131 Los interruptores diferencials de los circuitos 5, 11, 28 y 30 no actuan a I Reparacit 6 Mesos
la intensidad de defecio.
0.13.2 Il Reparacié &6 Mesos
Los interruptores diferencials 12 i 16 se encuentran sobrecargadas
*13.3 Il Reparaci¢ 6 Mesos
El circuito maniobra surtidores no dispone de poretecion diferencial
3.16 1] Reparacio & Mesos
En el subcuadro Bar hay un circuito sin rotutar.
La auionomia del funcionamiento de los receptores de alumbrado de
399 emergencia es inferior a 1 hora. T Reparacio 5 Mesos
Incorrecto funcionamietno de ias luminarias de emergencia
No existe alumbrado de emergencia en el local donde se insiala el
322 cuadro general de distribucién, asi como en sus accesos. I Reparacié & Mesos
Falta luminaria de emergencia a la salida del local.
Falle de aislamiento en los circuitos
8.1.2 |[Puente Lavado 1§ Reparacio 6§ Mesos
submarquesina
3
Farola 2
8.1.3 I Reparacid 6 Mesos
Retorno de fensién en los circuitos Afumbprado Cabezal 21 3




INFORME RELATIU ALS PUNTS

NO SATISFACTORIS

Grupo Bureau Veritas Full n 3de3
Titular o propietari:  GALP ENERGIA ESPARNA, SA.U. Adreca: §§g’3%?'$CXQE%SA%£VDA' J. TERRADELLAS
Neémero de F'acta:; 08108/E29/0/475051 L'ir‘ISpeCtor: JAVI GUTIERREZ GONZALEZ
Nl]m.. d'expedient BT:  111832BA
NUm. d'expedient : Signat Data:

8.1.4b I} Reparacid 6 Mesos
Aportar contrato de mantenimiento




